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Měřítko

List č.

Listů

Název

Číslo výkresu

Kreslil / Dne Přezk. / Dne Schválil / Dne

Index Změna Datum Podpis

1

1

N

A4

Pavlas
12.03.09

Reinl
12.03.09

Konývka
12.03.09

E-SR-NGS534010501

Schéma zapojení rozváděče

NGS 53 40 105.01

kWh

Plombovatelná část

P1

FA1

B40A

Hlavní
vypínač

SA1

63A

4

Q1

0,03A
63A

N

PE

L1,L2,L3,PEN

N od Q1

C32A C16A B16A B16A B16A B16A

F1 F2 F3 F4 F5 F6

32A

5

X1
16A

5

X2
16A
X3

16A 16A
X4 X5

16A
X6

Krytí: IP44/21

3 PEN ~ 50Hz  230/400V / TN-C-S


